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Problème du 8 octobre 2019 survenu sur le réacteur n°2 de Golfech

Point au 1er novembre 2019 

Les données du problème étant toujours en « analyses » à l'ASN, nous faisons un point d'étape sur la base de quelques 
rares données officielles d'il y a... 3 semaines ! 

Alors que le réacteur arrive dans sa phase d'arrêt pour 
remplacement d'une part du combustible, l'opération 
de vidange du circuit primaire est lancée. 

Dans un premier temps, un opérateur doit ouvrir une

vanne          de mise à l'atmosphère du pressuriseur  
Dérangé puis perturbé par une équipe qui cherche son 
chemin et qu'il renseigne, il n'effectue pas l'opération 
mais la signale réalisée.

Une autre équipe lance alors la vidange du circuit 

primaire via le circuit de refroidissement à l'arrêt 
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Circuit de refroidissement à l'arrêt RRA
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